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En este trabajo se evalúa el comportamiento eléctrico de estructuras considerando diferentes materiales conductivos y 
no conductivos en el sistema poste-cruceta. Para lograr este objetivo, se llevan a cabo ensayos tanto a frecuencia 
industrial como de impulso tipo descarga atmosférica para diferentes combinaciones de materiales que conforman una 
estructura típica empleada en el sistema de distribución de Empresas Públicas de Medellín (EPM). A partir de los 
resultados de los ensayos de tensión de impulso, es posible contrastar estos con los valores de referencia de la tensión 
de flameo al impulso crítico (CFO) establecidos en la norma IEEE Std. 1410. Finalmente, el comportamiento a 
frecuencia industrial es verificado por medio de simulaciones de campo electrostático usando el análisis de elementos 
finitos. 
 





In this paper, the electrical behavior of structures is assessed considering conductive and non-conductive materials for 
a pole-crossarm arrangement. To achieve this, AC and impulse tests are performed for a typical distribution structure 
used in Empresas Públicas de Medellín (EPM) distribution system and composed by pole and crossarm for different 
combination of materials. From the result obtained by the impulse test, it is possible to stablish the contrast with the 
critical flash overvoltage (CFO) reference values published in the IEEE Std. 1410. Finally, the low-frequency behavior 
is verified by means electrostatic field simulation using the finite element analysis.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las estructuras como postes y crucetas son esenciales 
para el soporte de las redes aéreas de distribución. En 
Colombia, los postes de madera, los postes de concreto, 
las crucetas de madera y las crucetas de acero, han sido 
los elementos estructurales estándar empleados por los 
operadores de red. Actualmente, y como una industria 
con demanda creciente, se encuentran alternativas como 
los postes de acero, los postes de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV) y las crucetas de PRFV. A pesar 
de que la función principal de los postes y crucetas es 
mecánica o estructural, las características dieléctricas de 
materiales como la madera o el PRFV pueden 
desempeñar un papel relevante en el diseño del 
aislamiento de la red y en particular, su comportamiento 
frente a sobretensiones originadas por descargas 
atmosféricas (DA) [1]. De esta manera, la norma IEEE 
Std 1410 [2] pretende asistir al diseño del aislamiento de 
una red de distribución (RD) y su protección frente a DA. 
Según esta norma, las RD pueden ser diseñadas teniendo 
en cuenta algunas estrategias, entre las cuales está 
considerar un mayor nivel de aislamiento, acorde con las 
condiciones locales de resistividades de los suelos, tal 
que la red pueda soportar las más severas sobretensiones 
inducidas [2], [3]. Un valor de aislamiento (CFO en 
húmedo) de 300 kV es considerado un valor aceptable de 
aislamiento para la mayoría de RD con tensión nominal 
hasta 69 kV [2], y ha sido referenciado en otras 
publicaciones como EPRI [4] y RUS [5]. Como se 
observa en la Tabla 1, estructuras de acero, no aportan al 
aislamiento de la red [6]. Por su parte, el valor de 
aislamiento (CFO) para aisladores empleados en RD de 
13.2 kV normalmente se encuentran entre 100 y 150 kV. 
De esta manera si en una estructura no se consideran 
elementos de madera o de PRFV, se tendría un valor de 
CFO inferior al recomendado por la norma IEEE Std 
1410, puesto que el CFO total de la estructura estaría 
solamente representado por los aisladores. 
 
Tabla 1. Comportamiento eléctrico de diferentes materiales 
mediante ensayos de flameo a frecuencia industrial y a tensión 





Frecuencia industrial CFO 
Seco Húmedo Seco Húmedo 
Acero Conductivo Conductivo Conductivo Conductivo 
Madera Aislante Conductivo Aislante Aislante 
PRFV Aislante Conductivo Aislante Aislante 




2. DENSIDAD DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
Y BREVE REVISIÓN DE LA NORMA IEEE STD 
1410 
 
El territorio colombiano se encuentra en una zona con un 
alto número descargas atmosféricas anuales, la Figura 1 
muestra el mapa de la densidad de descargas atmosféricas 
a tierra (DDT) para el departamento de Antioquia 
obtenido para los años 2012 a 2014, donde se observan 
zonas críticas tales como el este y nordeste del 
departamento, donde la variable DDT puede superar las 
30 descargas por km2 en el año. Con relación a la 
incidencia de las DA en las redes de media tensión, estas 
tienen un efecto negativo en la confiabilidad e índices de 
calidad de energía de un sistema eléctrico [2], [7]-[9]. En 
particular, para las redes de EPM, como muestra la 
Figura 2, el alto valor de la DDT en regiones del norte del 
departamento de Antioquia, ha traído inconvenientes en 
la operación y mantenimiento, reportándose continuas 
fallas en aisladores en días de tormenta. La norma IEEE 
Std. 1410 recomienda incorporar aislamientos 
complementarios usando materiales dieléctricos para las 
crucetas o postes con la finalidad de mejorar el 
desempeño de las RD ante las descargas atmosféricas. De 
esta manera, el CFO combinado donde dos o más 
componentes en serie involucrados en el aislamiento de 
la red, dado por la Ecuación (1), se estableció en la norma 




Figura 1. Mapa de DDT para el departamento de Antioquia, 
años 2012 - 2014. Fuente. KERAUNOS – SIATA. [10], [11].  
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Figura 2. Falla de un aislador ANSI 55-4 causado por DA en 





Los términos de la Ecuación (1) cuando se adicionan 
elementos estructurales como postes y crucetas de 
madera o PRFV a un aislamiento primario dado por un 
aislador ANSI 55-4, se presentan en la Tabla 2. Según la 
norma IEEE Std 1410, los valores de CFO de la Tabla 2 
son obtenidos mediante ensayos normalizados en 
húmedo, igualmente, estos hacen referencia al valor 
mínimo obtenido entre impulsos de polaridad positiva y 
negativa. Esta norma informa que los valores de CFO de 
componentes adicionados al aislamiento primario tienen 
un 20% de error, así, dada la variedad de materias primas 
empleadas para la construcción de crucetas y postes de 
madera o de PRFV, la norma recomienda realizar 
ensayos de laboratorio para determinar con mayor 
exactitud estos valores. 
 






aisl †  
Comp. (CFOadic2°comp) ‡ 






















Cruceta madera (250 kV/m) 
Poste PRFV (400 kV/m) 
Cruceta PRFV (250 kV/m) 
 
† CFOaisl: CFO del aislador (componente primario) 
‡ CFOadic2°comp: CFO adicionado por el segundo componente 
┼ CFOadic3°comp: CFO adicionado por el tercer componente 
 
Fuente. IEEE Std. 1410 [2]. 
 
 
3. ENSAYOS A FRECUENCIA INDUSTRIAL 
 
Para estos ensayos se empleó una fuente Phenix 
Technologies BK130, propiedad del laboratorio EATIC 
de EPM, la cual proporciona hasta 130 kV y una corriente 
máxima de 50 mA a 60 Hz. Se seleccionó una estructura 
de frecuente uso en las RD de 13.2 kV de EPM, conocida, 
según su norma de construcción, como RA2-001 [12], la 
cual emplea una cruceta de 1500 mm de longitud total e 
instalada en el poste mediante una diagonal metálica. La 
conexión de la fuente y el objeto de prueba, se realizó en 
los extremos ① y ②, como muestra la Figura 3, el 
objeto de prueba consistió en la combinación de postes 
de concreto, acero y PRFV con crucetas de acero, madera 
y PRFV, un tubo de aluminio 5/8” se utilizó para simular 
el conductor, soportado por un aislador ANSI 55-4; la 
tasa de creciemiento de la tensión fue de 1 kV por 
segundo, de acuerdo con las recomendaciones 




Figura 3. Objeto de prueba, basado en la estructura RA2-001 
[12]. Dimensiones en mm. Fuente. Elaboración propia. 
 
En particular, la cruceta de PRFV, como se muestra en la 
Figura 4 puede ser empleada sin el uso de diagonales 
metálicas, por esta razón, en los ensayos con cruceta de 
fibra de vidrio, se incluye esta variante. Por su parte, para 
los casos con cruceta de madera, el montaje solo fue 








.2 .3 .T aisl adic comp adic comp adic n compCFO CFO CFO CFO CFO     
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Figura 4. Cruceta de PRFV sin diagonales metálicas. Fuente. 




En la Tabla 3, se muestra el promedio de diez ensayos 
para condiciones secas y húmedas, el valor reportado es  
el valor de la tensión que causa el flameo en el 50% de 
aplicaciones, para las diferentes composiciones de la 
estructura. Los valores son corregidos a condiciones 
ambientales estándar, teniendo en cuenta que los ensayos 
se realizaron a una altura de 1482 metros sobre el nivel 
del mar. Las pruebas en húmedo se realizaron con un 
aspersor de 36 agujeros de 0.5 mm de diámetro.    
 
Tabla 3. Tensión de flameo a frecuencia industrial para 
diferentes combinaciones de materiales para el sistema poste-
cruceta. 
 















Acero con diagonales 68.24 40.98 
Madera sin diagonales 102.89 57.17 
PRFV con diagonales 91.19 50.23 ‡ 




Acero con diagonales 75.53 35.17 
Madera sin diagonales 96.95 42.36 
PRFV con diagonales 95.75 47.93  ‡ 




Acero con diagonales >130 † >130 † 
† Valor máximo sin ocurrencia de flameo. 
‡ Pruebas destructivas, sin suficientes datos para obtener un 
promedio confiable de ensayos. 
Tprom.: temperatura promedio del ensayo.  
Hrprom: humedad relativa promedio del ensayo. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Como se aprecia en la Tabla 3, la condición más 
desfavorable desde el punto de vista de aislamiento, se 
presenta en los casos de estructuras totalmente 
conductivas (postes de concreto o acero, con cruceta de 
acero), los flameos registrados en condiciones secas de 
75.53 kV y 68.24 kV, para el uso de poste de acero y de 
concreto respectivamente y sus correspondientes en 
condiciones húmedas, se presentan siguiendo la distancia 
de arco del aislador, como ejemplo, la Figura 5 muestra 
uno de los flameos en seco registrados con la estructura 




Figura 5. Flameo en seco. Estructura compuesta por poste y 
cruceta de acero. Fuente. Elaboración propia. 
 
Para el caso de la estructura compuesta por poste 
conductivo y cruceta de PRFV con diagonales metálicas, 
como se observa en la Figura 6, el flameo en seco se 
presenta entre el conductor y el tornillo de fijación de la 
diagonal, que comprende una distancia de 200 mm 
aproximadamente. De esta manera, el flameo en seco 
obtenido fue de 95.75 kV y 91.19 kV para las estructuras 




Figura 6. Flameo en seco. Estructura compuesta por poste y 
cruceta de PRFV con diagonales metálicas. Fuente. 
Elaboración propia. 
 
Para los flameos en húmedo, en los casos cuando se 
emplean crucetas de PRFV con diagonales metálicas, la 
corriente de fuga del ensayo causó falla del material por 
quemadura del mismo, de esta manera, el valor de tensión 
alcanzado en la configuración con poste de acero fue de 
57.9 kV antes de que la cruceta comenzara a quemarse. 
Por su parte, para el caso con poste de concreto, el valor 
alcanzado fue de 50.23 kV. Para la condición de 
instalación de cruceta de PRFV sin diagonales metálicas, 
en el ensayo en condiciones secas, las configuraciones 
empleando postes de concreto y de acero, superaron los 
130 kV sin presentar flameo o afectaciones del material. 
Sin embargo, para condiciones húmedas, el material 
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presentó afectación a tensiones de 94.13 kV y 86.18 kV 
para las estructuras con poste de acero y de concreto, 
respectivamente. Adicionalmente se observa un mejor 
comportamiento de las crucetas de PRFV frente a las 
crucetas de madera. Para finalizar, se observa que la 
condición más favorable para el aislamiento de la red, se 
presenta mediante el uso de postes de PRFV, en estos 
ensayos, se observa que se supera el valor de 130 kV sin 
presencia de flameo o afectación del material. 
 
4. ENSAYOS A TENSIÓN DE IMPULSO 
 
Los ensayos de impulso tipo DA se llevaron a cabo en el 
laboratorio de alta tensión del fabricante de 
transformadores Rymel [15], se empleó un generador de 
impulsos con una capacidad máxima de tensión pico de 
420 kV de onda doble exponencial (1.2/50 µs) [13], la 
conexión entre el generador de impulso y el objeto de 
prueba, ubicado entre los extremos ① y ②, fue idéntica 
a la mostrada en la la Figura 3. A diferencia de los 
ensayos a frecuencia industrial, en los ensayos a impulsos 
de tensión, no se consideraron casos con postes de 
concreto ni con crucetas de madera, del mismo modo, no 
se realizaron pruebas en húmedo. 
 
4.1. Resultados  
En Tabla 4, se muestran los resultados de la tensión pico 
de la onda de impulso, de polaridad negativa, que causa 
flameo en el 50% de aplicaciones (CFO en condiciones 
secas), para las diferentes composiciones de la estructura. 
Los valores de CFO son obtenidos mediante el método 
up-and-down [13], y corregidos a condiciones 
ambientales estándar, teniendo en cuenta que los ensayos 
se realizaron a una altura de 1425 metros sobre el nivel 
del mar. 
 
Tabla 4. CFO en condiciones secas, mediante impulsos 
negativos de onda 1.2/50 µs. corregido a condiciones estándar.  
 
Composición de la estructura CFO 
(kVpico) 
en seco 
Poste (T Prom.) [Hr 
Prom.] 
Cruceta 
Acero (22.3 °C) [80%] 
Acero 151.9 
PRFV con diagonales 170.4 
PRFV sin diagonales 345.6 kV 
PRFV (24°C) [73%] Acero >420 † 
† Valor máximo sin ocurrencia de flameo. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
En la Figura 7, se muestran los flameos registrados para 
las diferentes combinaciones de poste de acero con 
cruceta de acero y con cruceta de PRFV, con y sin 
diagonales metálicas. Se observa que el camino de del 
flameo es similar al flameo en condiciones secas a 
frecuencia industrial, si se compara la  Figura 7(a) y (b), 
con lo presentado en las Figuras 5 y 6. Adicionalmente, 
la Figura 7(c) muestra el flameo entre el conductor y el 




(a) Cruceta de acero 
 
(b) Cruceta de PRFV con diagonales metálicas 
 
(c) Cruceta de PRFV sin diagonales metálicas 
Figura 7. Flameos en seco para diferentes configuraciones de 
crucetas empleando poste de acero. Fuente. Elaboración 
propia. 
 
Si los valores de flameo de la Tabla 4 son afectados por 
el factor de 0.8±0.1, recomendado por la guía IEEE Std 
1410 para obtener el valor de CFO en condiciones 
húmedas, se concluye que ninguna de las configuraciones 
con poste de acero, cumple con el valor de referencia de 
300 kV de CFO, establecido por la norma IEEE Std 410.  
Como ejemplo, el valor de 345.6 kV obtenido para la 
configuración de cruceta de fibra de vidrio sin 
diagonales, es afectado por el factor mencionado, resulta 
en 276.5 kV con un error de ±13%. Con el objetivo de 
comprobar la Ecuación (1) para la configuración de 
cruceta de PRFV sin diagonales con poste de acero, se 
emplean los valores de la Tabla 3, y teniendo en cuenta 
la longitud de 0.6 m sobre la cruceta de PRFV, medida 
entre el punto de fijación del aislador y el soporte 
metálico de la cructa para su fijación al poste, se obtiene 
el valor de CFO de 255 kV dado por la Ecuación (2). 
 
                        
                            (2) 
 
2 T aisl adic compCFO CFO CFO
105 250 (0.6 ) 255   TCFO kV kV m m kV
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Se concluye que esta estructura requiere aumentar la 
distancia de la  cruceta de PRFV, para cumplir las 
recomendaciones de la IEEE Std 1410. 
 
5. EVALUACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DE 
CAMPOS ELECTROSTÁTICOS 
 
El análisis por elementos finitos aplicado a casos de 
evaluación de aislamiento y distancias en estrucutras de 
redes de distribución, ha sido presentado previamente por 
Biasotto et al [16], [17]. El programa Simulation 
Mechanical [18] es empleado en este trabajo para 
representar e ilustrar el uso de estructuras con diferentes 
características eléctricas. Se parte de un modelo CAD en 
2D mostrado en la Figura 8(a), el cual será utilizado para 
representar la geometría de la estrucutra y se conservan 
las mismas dimensiones empleadas en las estructuras de 
los ensayos de las secciones anteriores e iustrado en la 
Figura 3. A continuación, en la Figura 8(b) se muestra la 
discretización empleada, la permitividad relativa de la 
porcelana, εr, se consideró igual 5.5, valor tomado como 
como referencia  a 25°C y a baja frecuencia (<1kHz). Del 
mismo modo, se consideró el aire con εr = 1. 
 
 
1. Modelo CAD en 2D 
 
2. Discretización de elementos finitos de la estructura 
 
Figura 8. Modelos para la evaluación computacional de 
campos electrostáticos. Fuente. Elaboración propia. 
 
5.1. Caso I: estructura conductiva 
 
En este caso, la estructura es puesta a un potencial de 0V, 
dado que es considerada de material conductivo, 
compuesta por un poste de concreto o de acero, por 
cruceta y diagonal de acero y por un espigo metálico. En 
la Figura 9(a) se muestra la distribución de potencial 
generado en condiciones normales de operación cuando 
la tensión en el conductor es 10.78 kV, que corresponde 
al valor pico del valor monofásico nominal de una RD de 
13.2 kV. Adicionalmente, la Figura 9 muestra la 
distribución de potencial cuando la tensión en el 
conductor alcanza el valor de 96.51 kV pico (68.24 kV 
rms), valor tomado de la Tabla 3 registrado en el ensayo 
de flameo a baja frecuencia para la configuración de 
poste de concreto y cruceta de acero. El camino de flameo 
que se presenta en una estructura conductiva es el 
mostrado en la Figura 5, esto es, siguiendo la distancia de 
arco del aislador (entre el conductor y el espigo). Puede 
observarse que la línea equipotencial más cerca del 
espigo, cambia de 714 V a 3490 V en las dos condiciones 
de la Figura 9. 
 
(a) Condiciones normales de operación 
 
(b) Condición de flameo 
 
Figura 9. Equipotenciales para una estructura conductiva. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
5.2. Caso II: estructura con poste conductivo y una 
cruceta de PRFV con diagonal metálica 
 
En este caso las diagonales y el poste son puestos a 0 V, 
adicionalmente, la permitividad del material de la cruceta 
se toma igual a 5.2, valor de referencia, de acuerdo con 
el manual de perfiles de PRFV del fabricante de crucetas 
Creative Pultrusions [19]. Con las anteriores 
consideraciones, Figura 10(a) y (b) muestra las 
distribuciones de potencial para las condiciones 
nominales de operación y para la condición de flameo, 
respectivamente. Para la condición de flameo se empleó 
una tensión de 128.96 kV pico (91.19 kV rms),  valor 
tomado de la  Tabla 3, registrado en el ensayo de flameo. 
El camino de flameo que se presenta en un este caso es el 
mostrado en la Figura 6, esto es, siguiendo la distancia 
entre el aislador y el tornillo de fijación de la diagonal a 
la cruceta. Puede observarse que la línea equipotencial 
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más cerca del tornillo, cambia de 1092 V (Figura 10(a))  
a 3332 V (Figura 10(b)). 
 
 
(a) Condiciones normales de operación 
 
(b) Condiciones normales de operación 
 
Figura 10. Equipotenciales para un poste conductivo y una 
crucera de PRFV con diagonal metálica. Fuente. Elaboración 
propia. 
 
6. CONCLUSIONES  
 
Debido a la alta densidad de DA de algunas zonas del 
territorio colombiano, las estructuras de madera o de 
PRFV, a diferencia de las construidas con materiales 
como el acero o el concreto, son alternativas importantes 
para mejorar el desempeño del aislamiento de las RD. De 
esta manera, la norma IEEE Std 1410 debe ser valorada 
en el diseño del aislamiento por los operadores de red en 
Colombia.  
 
En los ensayos realizados, se observa que el PRFV tiene 
el mejor desempeño dentro los materiales evaluados para 
ser considerado como aislamiento complementario. En 
los ensayos de flameo a frecuencia industrial, aunque el 
desempeño en condiciones secas de la cruceta de madera 
presenta un comportamiento aceptable, su retención de 
agua en las pruebas con condiciones húmedas, hace que 
el desempeño de su aislamiento disminuya 
considerablemente.  Por su parte, como consecuencia de 
los ensayos de flameo a tensión de impulso y de la 
revisón de la norma IEEE Std 1410, se concluye que el 
uso de configuraciones con un poste de material 
conductivo (acero o concreto) en conjunto con crucetas 
de 1500 mm de longitud de PRFV, debe ser replanteada 
puesto que presenta un valor de aislamiento (CFO) 
inferior a 300 kV; esto puede ser solucionado, aumentado 
la longitud de las crucetas de este material. Análisis 
similares a los presentados al final de la sección 4, en 
combinación con ensayos a tensión de impulso, para 
determinar el CFO combinado de aislamientos en serie, 
pueden realizarse para cualquier otra configuración con 
el objetivo de cumplir con las recomendaciones de la 
IEEE Std 1410. 
 
Finalmente, el apoyo por medio de simulación con 
elementos finitos representa la distribución de 
potenciales a frecuencia industrial, así las zonas de la 
estructura con probabilidades altas de flameo ante 
aumentos de la tensión da la red pueden ser detectados, 
de esta manera se determina que lineas equipotenciales 
con valores cercanos a 3300 V en proximidades de 
elementos conectados a tierra,  presentan probabilidad de 
flameo en los casos evaluados en la sección 5.  
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